








. Type 8694
Puml::lo[nbsevszmts Accessoires
12. ACCESSOIRES 13. EMBALLAGE, TRANSPORT,
o STOCKAGE
Désignation el
commande REMARQUE !

Adaptateur USB pour le raccordement d'un

e R 297093 Dommages dus au transport.
PC en liaison avec un cable de rallonge

Les appareils insuffisamment protégés peuvent étre endommagés

Logiciel de communication sur technologie Infos sous pendant le transport.

FDT/DTM www.buerkert.fr = Transportez |'appareil & 'abri de I'humidité et des impuretés et
Cable de raccordement M12 x1, 8 poles 919061 dans un emballage résistant aux chocs.

Outil de montage 674077 « Evitez le dépassement vers le haut ou le bas de la température

k issible.
Tab. 14 : Accessoires eh Sizs EEpeehnEsial

Un mauvais stockage peut endommager l'appareil.
= Stockez I'appareil au sec et a |'abri des poussiéres.
= Température de stockage : -20 — +65 °C.

Dommages a I'’environnement causés par des piéces d’ap-
pareil contaminées par des fluides.
« Eliminez 'appareil et 'emballage dans le respect de 'environnement.

= Respectez les prescriptions en matiére d'élimination des
déchets et de protection de I'environnement en vigueur.
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